
室温 (room 
thermostat) 
达到设定值?
比方说 20C

定时器
(programmer) 

heating channel 
设为开？

开 heating zone valve

开 boiler & Pump
保持开通状态

延时（2分钟）

关 heating valve

保持 boiler & pump 
状态 (开通或者停止) 

延时（2分钟）

水温 (cylinder 
thermostat) 
达到设定值?
一般设定 65C

定时器
(programmer) hot 

water channel 
设为开？

开 hot water zone 
valve (DHW) 

关 hot water 
valve

OR

Yes

YesYes

Yes

No

NoNo

No

Start

OR


